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AJUNTAMENT DE CORBERA D’EBRE 

 

At. Sr. Sebastià Frixach 

Alcalde de Corbera d’ Ebre 

 

Benvolgut Alcalde, 

 

Aigües de Catalunya, com a empresa gestora del servei d’aigua de Corbera d’Ebre vol donar resposta 

i aclariments  als comunicats vistos els darrers dies pel municipi, referents a la qualitat de l’aigua d’us 

de boca del mateix, donant a conèixer les mesures adoptades, situació i l’estat de l’aigua de consum. 

 

Primerament exposar que l’abastament d’Aigua de Corbera d’Ebre es duu a terme actualment a 

través de les diverses Mines, la Xarxa de Reg de la Terra Alta i, puntualment, de l’aigua extreta del 

Pou Pinyol.  

Ara bé, degut a una problemàtica puntual a l’aigua crua en el punt de la captació, s’ha produït el 

passat 30 de desembre de 2024 un episodi esporàdic de terbolesa i possible sensació d’olor estrany 

a l’aigua en alguns punts de la xarxa d’aigua potable de Corbera d’Ebre.  

 

Per tant, per aclarir les causes d’aquesta problemàtica es vol descriure a continuació la cronologia 

dels fets ocorreguts i les mesures adoptades: 

 

• El dia 9 de desembre de 2024 es rep l’avís de tall de subministrament d’aigua de la Xarxa de 

Reg de la Terra Alta per tasques de manteniment i neteja de la Bassa d’abastament. Des 

d’aquell dia l’abastament de Corbera d’Ebre es duia a terme únicament a través de l’aigua les 

Mines i del Pou Pinyol fins al dia 20 de desembre, dia en el qual es restableix el servei 

l’abastament de l’aigua de la Xarxa de la Terra Alta. 
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• El dia 30 de desembre es comença a notar una certa terbolesa a l’aigua de la Xarxa de Corbera

d’Ebre, que fins a la data no s’havia pogut veure ni apreciar als anàlisis organolèptics realitzats

setmanalment per personal d’aigües de Catalunya. Va ser el 31 de desembre quan ja es va

desenvolupar a tots els punts de la xarxa del municipi.

Després d’una recerca per trobar l’origen de la problemàtica, el dia 1 de gener de 2025 es

decideix tancar el punt d’abastament de la Xarxa de Reg de la Terra Alta, ja que s’observa que

degut a les tasques de manteniment  realitzades dies enrere en aquesta xarxa van provocar

arrossegaments de sediments de l’aigua de l’interior de la pròpia canonada (la qual te molts

km de distància des de la Bassa fins al punt de connexió de Corbera d’Ebre). Immediatament,

es decideix purgar la canonada d’abastament de la Xarxa de Reg per eliminar el més

ràpidament possible la terbolesa del seu interior.

Paral·lelament es procedeix, com a mesura correctora immediata, la purga del Dipòsit de

Capçalera de Corbera d’Ebre i augmentar-ne  els nivells d’hipoclorit sòdic en l’aigua per

garantir-ne la millor desinfecció.

• El dia 2 de gener de 2025, i havent exposat la problemàtica i mesures adoptades al 

Departament de Salut de les Terres de l’Ebre i seguint-ne les seves indicacions, Aigües de 

Catalunya duu a terme una analítica de l’aigua de la xarxa de Corbera d’Ebre, la qual és 

analitzada a través del laboratori GAMASER (acreditació ENAC nº 176/LE376).

• Esperant els resultat de l’esmentada analítica d’aigua, es continua purgant el dipòsit de

capçalera, tot diluint l’aigua existent amb aigua procedent de la resta de captacions (aquesta

sense terbolesa). Val a dir que cap al 4 de gener gairebé no s’aprecia la terbolesa en l’aigua.

• Es reben els resultats de l’analítica, sortint únicament elevat el paràmetre d’aerobis a 20ºC a

260ufc/100mL (<100ufc/100mL). S’adjunta el butlletí de l’analítica a mode d’Annex.

Tal com marca el RD03/2023 es pren una contramostra en el mateix punt de la xarxa, aquesta

el dia 15 de gener de 2025.



 

 

 

 

3 

 
SEU SOCIAL: Companyia General d’Aigües de Catalunya, S.A. 

C/ Aribau, 112, 3r. 1ª. 08036, Barcelona 
Registre Mercantil de Barcelona, Foli 182, Volum 46554, Full B-533532. – CIF A-60401585 

 

• Just el 15 de gener, després de realitzar la contramostra de l’aigua de la xarxa, es realitza al 

buidatge complet de l’aigua del dipòsit i es procedeix a la seva neteja i desinfecció segons 

l’establert en el RD03/2023. S’adjunta el certificat de neteja i desinfecció a mode d’Annex. 

 

• El 19 de gener de 2025 es reben els resultat de la contramostra de l’analítica, on es pot  

apreciar que els paràmetres alterats ja ni es detecten abans inclús de la neteja del dipòsit. 

S’adjunta el butlletí de l’analítica a mode d’Annex. 

 

Des d’Aigües de Catalunya es vol reflexar, mitjançant el següent informe, el correcte procediment 

sobre el manteniment i el tractament de  la qualitat de l’aigua que s’està portant al municipi de 

Corbera d’Ebre, on per causes alienes a la gestió s’ha produït un episodi espontani i puntual de 

terbolesa en l’aigua en un dels punts de captació. 

Val a dir que en tot moment el propi Departament de Salut de les Terres de l’Ebre i Demarcació de 

Tarragona també hi ha estat a sobre i qui ha validat totes les mesures preses fins a poder aconseguir 

solucionar el problema. 

Explicada la situació i els fets, esperem que serveixin per donar resposta a les inquietuds plantejades 

a  aquest ajuntament. 

Ens posem a la seva disposició per realitzar qualsevol aclariment que puguin necessitar. 

 

Atentament, 

 
A Corbera d’Ebre, 21 de gener de 2025 
 
 
 

 
 

 



Pàgina 1 de 2 INFORME D'ASSAIG
Nº de Registre 2025/008814

Dades del solicitant A60401585
COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES               

   DE CATALUNYA, S.A.                    

CARRE ARIBAU

08036 BARCELONA (España)

DNI/CIF A60401585
Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà Data presa de mostra: 02.01.2025

Tipus de presa de mostra: --- # 

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: CORBERA D´EBRE. Xarxa Oficina.

Volum de mostra: 1  ML

Data recepció de la mostra 03.01.2025 Data inici anàlisi: 03.01.2025 Data final anàlisi: 07.01.2025

Paràmetres Resultats Unitats Incert. V.P. Mètode

Clostridium perfringens 0 ufc/100 mL 0 ISO 14189:2013

Terbolesa 1,3 UNT 23 % 4,0 PEE-GA/346

Coliforms totals 0 ufc/100 mL 0 UNE ISO 9308-1:2014

Escherichia coli 0 ufc/100 mL 0 UNE ISO 9308-1:2014

Aerobis a 22ºC 2,6+e2 ufc/mL 100 UNE-EN ISO 6222:1999

Enterococs 0 ufc/100 mL 0 UNE-EN ISO 7899-2:2001

Observacions:
* Esta muestra es de control interno antes de cargar en Sinac hablarlo con Sergi Llasat
El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados
aplican a la muestra tal y como se recibió.
Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023
Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia
del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo
El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22±1ºC) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68±4 horas.
Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.
Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació  per escrit de Gamaser S.L.
Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del  client.

Assaigs realitzats a Paterna i validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producció Físic-Química) - Raquel
Sancho Sánchez (Responsable Producció Microbiologia) - Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)
Signat a Paterna a 09/01/2025

# Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC
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Nº de Registre 2025/014616

Dades del solicitant A60401585
COMPANYIA GRAL.D'AIGÜES               

   DE CATALUNYA, S.A.                    

CARRE ARIBAU

08036 BARCELONA (España)

DNI/CIF A60401585
Dades de la mostra
INFORMACIÓ APORTADA PEL CLIENT

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà Data presa de mostra: 15.01.2025

Tipus de presa de mostra: --- # 

Realitzada per: CLIENT

Ref./punt de presa de mostra: CORBERA D´EBRE. Xarxa Oficina.

Volum de mostra: 250  ML

Data recepció de la mostra 16.01.2025 Data inici anàlisi: 16.01.2025 Data final anàlisi: 19.01.2025

Paràmetres Resultats Unitats Incert. V.P. Mètode

Aerobis a 22ºC No detectado ufc/mL 100 UNE-EN ISO 6222:1999

Observacions:
El laboratorio no es responsable de la información proporcionada por el Cliente y no está amparada por la acreditación de ENAC. Los resultados
aplican a la muestra tal y como se recibió.
Valores Paramétricos (VP) del agua de Red según RD R.D.3/2023
Análisis de confirmación de la muestra Nº 2025/008814
Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 2 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia
del organismo, y los comprendidos entre 3 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo
El procedimiento UNE-EN ISO 6222 (Aerobios 22±1ºC) se realiza por siembra en profundidad en Agar YEA con un tiempo de incubación de 68±4 horas.
Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.
Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació  per escrit de Gamaser S.L.
Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del  client.

Assaigs realitzats a Paterna i validats per: Rebeca Franco Domenech (Coordinadora Microbiologia)

Signat a Paterna a 21/01/2025

# Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC



JUAN MANUEL CABEZAS GUERRERO Data 15/01/2025 Nº d'Informe: 666/2500615

Dades Client Nº d'Informe: 666/2500615

Nom : 03188 CIA. GRAL. D'AIGUES DE CATALUNYA, S.A.
Direcció : AIGUA NETA (12977)
Població : CORBERA DE EBRE Provincia : Barcelona
Data inici : 15/01/2025 08:15 Data Fi : 15/01/2025 12:22 Total Hores : 04:07
Tècnic Principal : JUAN MANUEL CABEZAS GUERRERO
Tècnic Ajudant : SERGI ALAYO GÓMEZ

CORBERA DE EBRE

Dades del Dipòsit

AIGUA NETA (12977)

CORBERA DE EBRE

Coordenades: 41.077753 Latitut Coordenades: 0.475406 Longitud

Vòlum: 500 m3 Vasos: 1 

Dimensions: 13.5 Llarg Dimensions: 7 Ample

Dimensions: 505 Alt Dimensions: 7 Alt aigua

Revestimient: MORTERO Pilars: 6 

Planificació Dia: 15 Planificacio Mes: 01 

Persona Contacte: SERGI LLASAT Tel. contacte: 618134517 

PROTOCOL

NETEJA DIPÒSIT. DEPOSITO_CABNETEJA DIPÒSIT. DEPOSITO_CAB

1-. Es realitza una neteja física, eliminant la capa d’incrustació mitjançant aigua a pressió, raspallats de parets/elements i

eliminació dels sòlids despresos per rastellat, escombratge i/o aspiració. Aquesta neteja s’ha de començar per la part superior

de la instal·lació i anar baixant cap els desaigües.

1-. Es realitza una neteja física, eliminant la capa d’incrustació mitjançant aigua a pressió, raspallats de parets/elements i

eliminació dels sòlids despresos per rastellat, escombratge i/o aspiració. Aquesta neteja s’ha de començar per la part superior

de la instal·lació i anar baixant cap els desaigües.

2-. L’aigua a pressió s’obtindrà mitjançant un grup auxiliar.2-. L’aigua a pressió s’obtindrà mitjançant un grup auxiliar.

3-. Es procedeix a l’aclarit de totes les superfícies i eliminació de restes, fins a observar aigües netes sense presència

d’arrossegaments.

3-. Es procedeix a l’aclarit de totes les superfícies i eliminació de restes, fins a observar aigües netes sense presència

d’arrossegaments.

4-. Després es procedeix a la desinfecció de totes les superfícies mitjançant la polvorització d’aigua clorada a una concentració

20-30 ppm, Tª > 30ºC, pH 7-8.  Aquesta polvorització es realitzarà amb una màquina a pressió, amb polvoritzador manual o amb

corrons de pintar.

4-. Després es procedeix a la desinfecció de totes les superfícies mitjançant la polvorització d’aigua clorada a una concentració

20-30 ppm, Tª > 30ºC, pH 7-8.  Aquesta polvorització es realitzarà amb una màquina a pressió, amb polvoritzador manual o amb

corrons de pintar.

5-. S’haurà de deixar un temps de contacte del producte amb les superfícies d’un mínim de 30 minuts (recomanable 2-3 hores).5-. S’haurà de deixar un temps de contacte del producte amb les superfícies d’un mínim de 30 minuts (recomanable 2-3 hores).

6-. A continuació, s’haurà de dur a terme un esbandit final, mitjançant una mànega per aclarir amb aigua neta. Aquesta aigua

d’esbandit s’haurà de buidar abans de començar el procediment de posada a punt.

6-. A continuació, s’haurà de dur a terme un esbandit final, mitjançant una mànega per aclarir amb aigua neta. Aquesta aigua

d’esbandit s’haurà de buidar abans de començar el procediment de posada a punt.

Imatges de l'estat de la instal-lació

General Accessibilitat Escala
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Imatges prèvies a la neteja i desinfecció

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Condicions Logístiques

Aigua SI Energia SI | MONOFÀSICA
Fons AMB POU Superfície del fons POC LLOT
Parts interiors

Netes Poc incrustades
Incrustacions en línia d'aigua Incrustacions de ferro
Incrustacions de magnesi Poca calç
Molta calç

Neteja i Desinfecció

Polvorització desinfectant superfície 3% SI
Polvorització desinfectant amb aigua 200mg/l amb establiment temps de contacte 15 a 30 min SI
Esbandir amb aigua SI
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Estat del Dipòsit

Revestiment

Tipus de Revestiment MORTER Tipus de Problema

Superfície
Parets BON ESTAT
Sostre BON ESTAT
Sòl BON ESTAT
Pilars BON ESTAT

Juntes de Formigó ESTAT RAONABLE Juntes de Dilatació ESTAT RAONABLE
Sostre/Coberta Tipus de Problema

desprès en plaques revoltons trencats o inexistents
Armadures Sense armadures a descobert

Parets % en relació superfície de parets
Sostre % en relació superfície de sostre
Sòl % en relació superfície del sòl
Pilars % en relació superfície de pilars

Esquerdes NO Longitud esquerdes:

Parets Sostre
Sòl Pilars

Tub de sortida de l'aigua MOLT OXIDAT Filtre de protecció NO HI HA
Tub d'entrada d'aigua BON ESTAT Tub de sobrecàrrega INEXISTENT
Reixes de ventilació NO HI HA Escala interior BON ESTAT
Desguàs SI Amb pou

Imatges posteriors a la neteja i desinfecció

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Fi OT

Llista de Materials :

DESINFECTANTE BIOCIDA HYPOCLEAN MG LIQUID - Cloro 0.2 Kg

Firma Client

JUAN MANUEL CABEZAS GUERRERO

D.N.I. 46621978N

Nº Expedient:

PERE PONS

D.N.I. 78581805M

EMINFOR, SL es Responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD, y serán tratados con la finalidad de

mantener una relación comercial. Los mismos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y no se

comunicarán a terceros salvo obligación legal o aquellos prestadores que actúan como encargados de tratamiento. El tratamiento de los datos está

basado en el mantenimiento y desarrollo de la relación contractual. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión,

limitación y oposición en C/ Dinamarca, Nave 6(P.Ind Les Comes), 5 - 08700 Igualada(Barcelona).Email: eminfor @eminfor.com, así como el de

reclamación a la www.aepd.es.




